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™ “Tidak ada tindakan maka tidak ada sesuatu yang terjadi, melakukan tindakan maka 
keajaiban terjadi”. 
( A.Enstein ) 
 
™ “Datang bersama-sama adalah suatu permulaan, tetap bersama-sama adalah suatu   
       kemajuan, bekerja bersama-sama adalah suatu kesuksesan”. 
( Aristoteles ) 
 
™ “Nilai dari seseorang ditentukan dari kebenarannya memikul tanggung jawab” 
 







Laporan ini dipersembahkan kepada: 
 
1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayahNya. 
2. Nabi Muhammad SAW para sahabat serta pengikutnya atas suri tauladannya. 
3. Ayah dan Ibu tercinta, terimakasih atas kerja keras serta cucuran air mata dalam 
setiap doa-doanya serta seluruh keluarga. 
4. Sri Utami Handayani, ST. MT. selaku Dosen pembimbing I, yang telah 
memberikan masukan-masukan yang sangat berguna serta terimakasih atas 
kesabarannya dalam membimbing kelompok TA kami sampai selesai. 
5. Didik Ariwibowo, ST selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan  
masukan-masukan yang sangat berguna serta terimakasih atas kesabarannya 
dalam membimbing kelompok TA kami sampai selesai. 
6. Teman sekelompok kami, terimakasih atas kekompakan serta sumbangan 



















Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat 
serta  karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul 
“Pengujian Karakteristik Pompa Sentrifugal IDB-35 dan IDB-45 dengan Variasi 
Kapasitas Aliran dan Putaran Impeler”. 
Tugas akhir ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi 
Diploma III jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Diponegoro 
Semarang. Selain itu pembuatan tugas akhir ini juga bertujuan untuk mengembangkan 
wawasan dan juga untuk menambah  pengetahuan yang berhubungan dengan fluida 
serta perpipaan, dan untuk mengembangkan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku 
kuliah melalui penerapannya pada dunia kerja, dan juga untuk memperkenalkan 
suasana dunia kerja yang belum penulis dapatkan di perkuliahan, sehingga diharapkan 
akan terjadi link and match antara dunia akademis dan dunia kerja. 
Kami menyadari bahwa keberhasilan untuk menyelesaikan tugas akhir ini 
tidak  lepas  dari  bantuan,  bimbingan,  dan  dukungan  dari  semua  pihak,  untuk  itu 
perkenankan penyusun untuk berterima kasih kepada: 
1. Ir. Zainal Abidin, MS, selaku ketua Program Studi Diploma III Fakultas Teknik 
Universitas Diponegoro Semarang. 
2. Ir. Sutomo Msi, selaku ketua Jurusan Teknik Mesin Program Studi Diploma III 
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang. 
3. Ir. H. Murni, selaku  sekretaris Jurusan Teknik Mesin Program Studi Diploma III 
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang. 
4. Sri Utami Handayani, ST, MT, selaku dosen pembimbing I tugas akhir. 
5. Didik Ariwibowo, ST, selaku dosen pembimbing II tugas akhir. 
6. Drs. Ireng Sigit Atmanto, selaku wali kelas angkatan 2007 kelas A. 
7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar mata kuliah Jurusan Teknik Mesin Program 
Studi Diploma III Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang. 
8. Orang tua kami yang telah melahirkan dan membesarkan kami dengan 
penuh cinta dan kasih sayang. 
9. Teman-teman mahasiswa senasib dan seperjuangan, terutama angkatan  2007. 
10. Semua pihak yang telah membantu sampai dengan terselesaikannya tugas akhir ini 
yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. 
 
Kami  menyadari  bahwa  penyusunan  tugas  akhir  ini  masih  jauh  
dari sempurna,  oleh karena itu kritik serta saran yang sifatnya membangun 
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Tujuan   pelaksanaan    tugas akhir ini adalah mengetahui karakteristik pompa sentrifugal 
( IDB-45 dan IDB-35). Pengujian dilakukan dua tahap. Pertama, pengaturan pembukaan katup 
tekan dari 100% sampai 20%. Kedua, pengaturan putaran impeller dengan menggunakan inverter 
dimulai dari frekuensi 50Hz sampai 10Hz. Fluida yang digunakan adalah air biasa. 
Dari hasil Pengujian dan analisa data dapat disimpulkan bahwa, pada pengaturan katup 
tekan, debit semakin besar maka head yang dihasilkan semakin kecil sehingga daya yang 
dibutuhkan motor semakin kecil. Sedangkan pada pengaturan frekuensi, semakin tinggi putaran 
maka debit, head daya motor,dan efisiensi juga semakin tinggi. 
 







































The aim of this final project to know the charactheristic of centrifugal pumps (IDB-45 
and IDB-35). Testing was done in two stages. First, varying the discharge valve opening range 
from 100% to 20%. Second, varying speed rotation of the impeler by varying the frequency of the 
inverter from 50Hz to 10Hz. The fluid used in the testing apparatus is water. 
From the result of testing and data analysis can be concluded that, while varying the 
discharge opening, the greater fluid flowrate produce, so the power is nedded the motor is 
smaller. While varying speed rotation of the impeler is higher, so the flowrate, head, motor 
power, and efficiency is also higher. 
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1.1.   LATAR BELAKANG MASALAH 
Bumi kita memiliki persentase perairan lebih dari 70% yang berupa lautan dan perairan di 
daratan. Negara kita adalah negara maritim juga memiliki potensi air yang cukup tinggi. Dengan 
adanya pontensi tersebut air dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia dalam keperluan 
hidup sehari – hari, pertanian maupun  di dunia industri. Prinsip kerja pompa adalah menghisap 
dan melakukan penekanan terhadap fluida. Pada sisi hisap (suction) elemen pompa akan 
menurunkan tekanan dalam ruang pompa sehingga akan terjadi perbedaan tekanan antara 
impeler dengan permukaan fluida yang dihisap. Akibatnya fluida akan mengalir ke impeler. Oleh 
elemen pompa fluida ini akan didorong atau diberikan tekanan sehingga fluida akan mengalir ke 
dalam saluran tekan (discharge) melalui lubang tekan. Proses kerja ini akan berlangsung terus 
selama pompa beroperasi. Pompa yang dipergunakan sebelumnya harus diketahui karakteristik 
pada kondisi kerja yang berbeda, dengan demikian dapat ditentukan batas-batas kondisi kerja 
dimana pompa tersebut bisa mencapai efisiensi maksimum. Hal ini perlu dilakukan karena pada 
kenyataannya sangat sulit memastikan performansi pompa pada kondisi kerja yang sebenarnya. 
 Pompa sentrifugal adalah suatu mesin kinetis yang mengubah energi mekanik menjadi energi 
hidrolik melalui aktivitas sentrifugal, yaitu tekanan fluida yang sedang dipompa. Selain itu 
pompa sentrifugal merupakan salah satu alat industri yang simpel, tapi sangat diperlukan. 
 Pemindahan fluida dengan menggunakan pompa erat kaitannya dengan sistem instalasi 
saluran atau sistem perpipaan. Jika menggunakan 1 pompa tidak cukup untuk memindahkan 
fluida, maka dapat digunakan 2 pompa yang dipasang secara seri maupun paralel. Susunan seri 
digunakan jika membutuhkan head yang besar, sedangkan susunan paralel digunakan jika 
membutuhkan kapasitas yang besar, atau sebagai pompa cadangan bila pompa utama rusak atau 
diperbaiki. Agar unjuk kerja pompa yang disusun seri-paralel optimal, maka sebaiknya 
digunakan pompa dengan karakteristik sama.  
 
1.2.   MAKSUD DAN TUJUAN 
Maksud dari tugas akhir ini adalah untuk mengetahui karakteristik dari rangkaian pompa 
sentrifugal yang dipasang secara tunggal. 
Tujuan dari tugas akhir ini adalah: 
1. Mengetahui kurva karakteristik dan kurva sistem pada pompa sentrifugal. 
2. Membandingkan dan membuktikan kurva karakteristik yang didapat dari pengujian 
dengan kurva karakteristik pompa sebenarnya (sesuai dengan spesifikasi pompa) 
 
1.3. PERUMUSAN MASALAH 
Rangkaian seri-paralel pada dasarnya digunakan untuk meningkatkan head dan menambah 
jumlah kapasitas. Untuk mengetahui karakteristik dari rangkaian tersebut harus dilakukan 
pengujian untuk mendapatkan data-data yang nantinya akan digunakan dalam perhitungan 
putaran, tekanan, dan kapasitas. Sebelum melakukan pengujian, terlebih dahulu dibuat alat uji 
yang berupa instalasi pompa seri-paralel yang menggunakan 3 buah pompa sentrifugal, dimana 2 
pompa mempunyai spesifikasi sama dan 1 pompa yang dengan spesifikasi berbeda. Untuk 
mendapatkan kurva karakteristik pompa, instalasi pengujian harus dapat memberikan variasi 
kondisi kerja pada pompa yang diuji. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatur head dan 
debit yang dihasilkan pompa lewat pengaturan pembukaan katup, sehingga didapatkan kurva 
karakteristik pompa untuk setiap kondisi kerja. Selanjutnya untuk mengetahui besarnya output 
yang dihasilkan, dapat dibaca dari alat ukur tekanan berupa manometer, alat ukur kapasitas 
berupa flowmeter, alat ukur tegangan dan arus listrik berupa voltmeter dan amperemeter. 
 
1.4. PEMBATASAN MASALAH 
Untuk dapat menghasilkan karakteristik pompa yang diinginkan, rangkaian pengujian harus 
dapat memberikan variasi kondisi kerja kepada pompa yang diuji. Oleh karena itu, dalam 
pembuatan alat pengujian berpegang pada pembatasan masalah berikut: 
1. Pompa yang dipilih adalah pompa sentrifugal (IDB-45 dan IDB-35). 
2. Variasi kondisi kerja yang akan diuji pada pengujian ini adalah pemasangan rangkaian 
pompa yang berbeda. 
3. Analisa perhitungan dilakukan terhadap head, debit, daya motor, daya air dan efisiensi 
total dari rangkaian pompa tersebut. 
 
1.5. METODOLOGI 
 Metodologi yang digunakan dalam perancangan dan pembuatan alat ini adalah: 
1. Studi Pustaka 
Studi pustaka merupakan langkah yang dilakukan setelah menentukan pokok 
permasalahan. Metode ini bertujuan untuk memperoleh teori-teori dasar dan prosedur 
perancangan yang berkaitan dengan materi yang ditulis. 
2. Survei Lapangan  
Survei lapangan dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam 
pembuatan alat uji. Data-data ini bisa berupa data tentang pompa,  rangkaian, dan 
material-material dari setiap komponen. 
3. Pembuatan Alat Pengujian  
 Pada langkah ini dilakukan penyusunan komponen untuk pembuatan instalasi pengujian 
yang telah direncanakan sebelumnya. 
4. Pengujian 
Pada langkah ini dilakukan pengujian karakteristik pompa tunggal dan pompa susunan 
seri-paralel dimana dilakukan dengan  pencekikan katup tekan. 
 
1.6. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN 
 BAB I PENDAHULUAN 
 Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, perumusan masalah, 
pembatasan masalah, metodologi dan sistematika penulisan. 
BAB II DASAR TEORI 
 Berisi tentang dasar teori pompa, dasar perhitungan pada alat yang didesain 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
 Berisi tentang apa saja yang digunakan pada rangkaian pengujian pompa dan 
prosedur pengambilan data. 
 BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 
  Berisi tentang cara pengujian dan pengolahan data. 
BAB V PENUTUP 
 Berisi tentang kesimpulan dan saran. 
